Casz: 1998 WSCC LIGHT AUTUMN LOAD BASE CASE
NW/SW INTERCHANGE SCHEDULE - 1080 MW AC / 1840 MW DC
LF Case: 88LAMA_E sav; Mon: ElSegundo.mon.Ixt; Subsyst: EISe

Base Case

FCITC Single Study

10 1843.8 1.:34063 EI, NIDO 230 34116 LA FRESA 230 2 16,1 964.1 0.49775 0.4682¢6 -22.2 04
C:34063 EL NIDO 230 34123 LCIENEGA 230 1 76 0.50000 0.05897 137.2 21
Open 340631 EI, NIDO 230 34123 LCIENEGA 230 1
11 1843.8 1.:34063 FL NIDO 230 34116 LA FRESA 230 1 16.1 964.1 0.49775 0.46826 -2?2.2 01
C:34063 EL HIDO 230 34123 LCIENEGA 230 1 76 0.50000 0.05097 137.2 21
Open 34063 EL NIDO 230 34123 ICIENEGA 230 1
12 2005.0 L:34063 EI. HIDO 230 34116 LA FRESA 230 1 =13.7 964.1 0.49775 0.46826 -22.2 94
C:34116 LA FRESA 230 34123 LCIENEGA 230 1 130 -0.50000 ~0.05897 103.0 -2
Open 34116 LA FRESA 230 34123 LCIENEGA 230 1
13 2085.0 L,:34063 EL NIDO 230 34116 LA FRESA 230 2 -73.7 964.1 0.49775 0.46826 -22.2 5
C:34116 LA FRESA 230 34123 LCIENEGA 230 1 130 ~0.50000 -0.05897 103.0 -2
Open 34116 LA FRESA 230 34123 LCIEMNEGA 230 1
14 2106.4 1,:34063 FL NIDO 230 34116 LA FRESA 230 2 -22.2 964.1 0.46826
Base Case
15 2106.4 L:34063 EL MIDO 230 34116 IA FRESA 230 1 -22.2 964.1 0.16826

Base Case
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